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В последние годы активно обсуждаются вопросы повышения эф-
фективности современных технологий пожаротушения. Выдвигаются 
идеи использования диспергированных флегматизаторов горения (в 
особенности тонкораспыленной воды) в борьбе с пожарами. Существу-
ют разные взгляды на применение тонкораспыленной воды при локали-
зации возгораний. Однако последние результаты не только теоретиче-
ских, но и экспериментальных исследований [1-7] показали особую эф-
фективность применения данных систем в сравнении с традиционными 
технологиями пожаротушения. Особый интерес вызвала интенсифика-
ция процесса испарения тонкораспыленной воды в области пламени, 
повышающая эффективность ее использования в борьбе с возгорания-
ми. На данный момент с помощью современных методов диагностики 
можно детально рассмотреть, как могут воздействовать начальные па-
раметры (начальная температура, скорость, состав, размеры капель в 
потоке) на сам процесс. 
Цель настоящей работы – экспериментальное изучение влияния 
начальных параметров тонкораспыленной воды на основные характери-
стики формирования двухфазных газопарокапельных потоков при их 
движении в области высокотемпературных продуктов сгорания. 
Экспериментальный стенд и методы исследований 
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Схема экспериментального стенда, использованного при проведе-
нии исследований, представлена на рисунке 1. Экспериментальная 
установка представляет собой высокоскоростную измерительную си-
стему диагностики двухфазных газо-, парожидкостных потоков, рабо-
тающую на базе оптических методов «Particle Image Velocimetry» (PIV) 
и «Interferometric Particle Imaging» (IPI) [8-10]. Основными элементами 
экспериментальной установки (аналогично 5-7) являются: кросскорре-
ляционная видеокамера 3 с форматом изображения – 2048×2048 пиксе-
лей, кадровой частотой – не менее 1,5 Гц, минимальной задержкой 
между двумя последовательными кадрами – не более 5 мкс; двойной 
импульсный твердотель-
ный лазер 2 с активной 
сферой «алюмо-иттриевый 
гранат» и добавками 
неодима, имеющий длину 
волны – 532 нм, энергию в 
импульсе – не менее 70 
мДж, длительность им-
пульса – не более 12 нс, 
частоту повторений – не 
более 15 Гц; синхронизи-
рующий процессор 5 с 
дискретизацией сигналов – 
не более 10 нс и поддер-
живающий режимы внеш-




зом. Полый цилиндр 14 
(высота 0,1 м, диаметр 
внутренней и внешней стенок – 0,1 м и 0,18 м соответственно) устанав-
ливался в основание светопрозрачного жаростойкого цилиндрического 
канала 13 (высота 1 м, диаметр 0,2 м). В межстеночное пространство 
цилиндра 14 заливался керосин – горючая жидкость со стабильными 
свойствами. Перед началом экспериментов производилось зажигание 
керосина. В процессе горения во внутреннем пространстве цилиндриче-
ского канала 13 формировалось пламя и, как следствие, поток высоко-
температурных продуктов сгорания. После прогрева внутренней поло-
сти цилиндра 13 до постоянных температур (около 1100 К), рабочая 
 
 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 
1 – генератор лазерного излучения; 2 – двойной 
импульсный твердотельный лазер; 3 – кросскор-
реляционная видеокамера; 4 – ПК: персональный 
компьютер; 5 – синхронизирующий процессор; 
6 – световой «нож»; 7 – емкость с рабочей 
жидкостью; 8 – канал подачи рабочей жидко-
сти; 9 – распылитель; 10 – штатив; 11 – капли 
тонкораспыленной жидкости; 12 – канал охла-
ждения лазера; 13 – светопрозрачный жаро-
стойкий цилиндр; 14 – полый цилиндр с горючей 
жидкостью; 15 – термопары. 
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жидкость, находящаяся под давлением в емкости 7, по каналу 8 подава-
лась на вход распылителя 9. Выставлялись необходимые параметры 
распыления жидкости. Распылителем 9 осуществлялась подача капель 
рабочей жидкости в канал 13, заполненный высокотемпературными 
продуктами сгорания. При помощи светового «ножа» 6 лазера 2 части-
цы потока многократно освещались. Процедура видеорегистрации про-
водилась кросскорреляционной камерой 3. Видеоизображения переда-
вались на персональный компьютер (ПК) 4, где выполнялась их обра-
ботка. 
Последующая обработка изображений в установленных регистра-
ционных областях (на входе и выходе цилиндрического канала 13) поз-
воляла рассчитать смещения частиц за время между вспышками источ-
ника света и построить поля скорости «трассеров» с помощью метода 
PIV. Также были определены размеры капель с помощью метода IPI. 
Для повышения качества видеоизображений при подсветке лазером 
в рабочую жидкость (аналогично опытам [5-7]) добавляли частицы ди-
оксида титана (около 0,5 % по массе). 
 
Рис. 2. Зависимость параметра ∆R от средних начальных размеров 
капель Rm при различных массовых долях соли γ в растворе рабочей 
жидкости (Tw=293 К, Um=0,8 м/с). 
Все эксперименты проводились в три этапа. На первом этапе в ра-
бочую жидкость добавлялась соль NaCl (массовая доля γ в растворе из-
менялась в пределах 0÷0,05) и оценивалось влияние примесей соли в 
жидкости на полноту ее испарения при прохождении через высокотем-
пературные газы. На следующем этапе определялось влияние начальной 
температуры рабочей жидкости (293÷323 К) на характеристики ее испа-
рения. На третьем этапе производилась оценка влияния изменения 
начальных скоростей (0,8÷1,4 м/с) потока диспергированной жидкости 
на процесс ее испарения.  
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Для оценки полноты испарения рабочей жидкости при прохожде-














m m,R R  – значение среднего характерного радиуса капель 
жидкости на входе и выходе из цилиндрического канала 13 соответ-
ственно, мм. 
Температура газов (продуктов сгорания) в канале 13 контролирова-
лась хромель-алюмелевыми (диапазон измеряемых температур 273 ÷ 
1373 К, допустимое отклонение ∆ = 3,3 К) термопарами на разных по 
высоте уровнях (0,15 м, 0,5 м, 0,85 м) и составляла 1070 ± 30 К. Началь-
ная температура рабочей жидкости контролировались хромель-
копелевыми (диапазон измеряемых температур 233 ÷ 573 К, допустимое 
отклонение ∆ = 2,5 К) термопарами. Использовались известные методи-
ки термопарных измерений [11]. 
Систематические ошибки в измерениях температуры газа и жидко-
сти не превышали 2,5 % [12], «трассирующих» скоростей – 2 %[8, 9], 
размеров капель – 1,5 % [10]. 
В ходе проведения серии экспериментов была произведена оценка 
влияния указанных выше факторов на полноту испарения капель жид-
кости в зоне пламени. На рисунке 2 показано влияние примесей соли на 
интенсивность испарения капель распыленной воды. 
Так установлено, что при росте массовой доли γ соли NaCl в соста-
ве рабочей жидкости интенсивность ее испарения снижается незначи-
тельно (в пределах 10 %). В природных водоемах солесодержание мо-
жет колебаться в диапазоне 0-100 г/л, поэтому нет необходимости вы-
бора водоема, забора большого (часто избыточного) количества жидко-
сти воздушными судами, ее специальной подготовки и других сопут-
ствующих затратных операций при тушении лесных пожаров. 
На рисунке 3 показано влияние начальной температуры воды на 
интенсивность ее испарения при прохождении через зону пламени. При 
изменении начальной температуры Tw (293÷323 К) в несколько раз ин-
тенсифицирует испарение распыленной воды. 
В действительности же при разработке систем пожаротушения 
данный фактор не учитывается, хотя температура Tw тушащей жидкости 
в зависимости от температуры окружающей среды способна меняться в 
широком диапазоне. 
Начальная скорость Um потока распыленной жидкости также 
должна являться немаловажным фактором на этапах проектирования 
систем пожаротушения. Из результатов проведенных экспериментов, 
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представленных на рисунке 4 видно, что начальная скорость капель 
умерено влияет (в пределах 5 %) на полноту их испарения в диапазоне 
скоростей (0,8÷1,5 м/с). В реальных же системах пожаротушения можно 
спрогнозировать значительное увеличение вклада скоростей Um в пол-
ноту испарения скоростей Um, т.к. скорость потока может составлять де-
сятки метров в секунду. 
 
Рис. 3. Зависимость параметра ∆R от средних начальных размеров ка-
пель Rm при различных начальных температурах Tw рабочей жидкости 
(γ=0, Um=0,8 м/с). 
Также, в результате проведенных экспериментов получено, что для 
помещений, где высота пламени, как правило, не превышает 1-2 м, ско-
рость восходящих продуктов сгорания составляет 0,3÷2 м/с, а темпера-
тура тушащей жидкости в системе пожаротушения соответствует ком-
натной, капли с размерами Rm>0,3 мм проходят сквозь пламя  практиче-
 
Рис. 4. Зависимость параметра ∆R от средних начальных размеров 
капель Rm при различных начальных скоростях движения Um потока 
жидкости (γ=0, Tw=298 К). 
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ски не испарившись (рис. 2-4), а капли с размерами Rm≤0,15 мм практи-
чески в полном объеме подвержены развороту и последующему уносу с 
высокотемпературными продуктами сгорания.  
На основании полученных данных при тушении возгораний в по-
мещениях можно рекомендовать использование полидисперсного ка-
пельного потока, более 50 % должны составлять капли с размерами 
0,15<Rm≤0,25 мм. Капли с данным размером при продолжительном воз-
действии на пламя проникают в зону горения, и, испарившись там пол-
ностью, снижают температуру пламени ниже температур начала терми-
ческого разложения горящих материалов и конструкций. 
В результате проведенных экспериментальных исследований со-
ставлена математическая модель, которая описывает движение групп 
капель воды в высокотемпературной газовой среде. Математическая 
модель включает следующую систему нелинейных нестационарных 
дифференциальных уравнений в частных производных (0<τ<τd):  
0<R<RL, 0<Z<Z1, Z2<Z<Z3, Z4<Z<ZL; R1<R<RL, Z1<Z<Z2, Z3<Z<Z4 
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Начальные (τ=0) условия (рис. 1, а): Θ=Θ0 при 0<R<RL, 0<Z<Z1, 
Z2<Z<Z3, Z4<Z<ZL; R1<R<RL, Z1<Z<Z2, Z3<Z<Z4; Θ=Θf, γf=1, γw=0 при 
0<R<R1, Z1<Z<Z2, Z3<Z<Z4. 
Граничные условия (рис. 1, а): на границах «жидкость – газ» (R=R1, 
Z1<Z<Z2, Z3<Z<Z4; Z=Z1, Z=Z2, Z=Z3, Z=Z4, 0<R<R1) для уравнения диф-
фузии задавались краевые условия II рода с учетом вдува паров воды; 
на внешних границах (R=0, R=RL, 0<Z<ZL; Z=0, Z=ZL, 0<R<RL) для всех 
уравнений принималось условие равенства нулю градиентов соответ-
ствующих функций. В отличие от модели [13] для учета влияния вдува 
паров воды на условия теплообмена на границах «жидкость – газ» в со-
ответствии с заключениями [14] для уравнений энергии выставлялись 
следующие краевые условия: 
R=R1, Z1<Z<Z2, Z3<Z<Z4, 
2 1 1 m m





Q W C V
R R
z z 
      
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, 
Z=Z1, Z=Z2, Z=Z3, Z=Z4, 0<R<R1, 
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Уравнение движения капли в условиях парообразования с учетом 
действия сил сопротивления и тяжести согласно представлениям [15–
17] имеет следующий вид: 
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
, где υd(0)=υ0. 
Таким образом, полученные в результате проведенных экспери-
ментов и полученная на их основе математическая модель способны до-
вольно подробно описать процесс испарения капель тонкораспыленной 
жидкости, движущихся через высокотемпературный газовый поток, с 
учетом целого ряда различных факторов. 
В результате серии проведенных экспериментов получены зависи-
мости влияния изменения основных параметров капель распыленной 
воды (начальная скорость, содержание примесей, размеры капель, тем-
пература тушащей жидкости) на процесс и степень их испарения при 
прохождении через высокотемпературные продукты сгорания. 
Выбран полидисперсный капельный поток (не менее 50% которого 
составляют капли с размерами 0,15<Rm≤250, мм), как наиболее эффек-
тивный при ликвидации возгораний в помещениях. 
Разработана математическая модель, которая описывает процессы 
испарения капель жидкости при их движении в высокотемпературной 
газовой среде, позволяющая с учетом выявленных экспериментально 
особенностей производить прогностическую оценку доли испарившейся 
воды. Данная модель должна применяться для определения основных 
параметров оборудования, работающего в системах пожаротушения на 
базе тонкораспыленной воды. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект 14-39-00003). 
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Применение воздушных конденсаторов (ВК) на ТЭС вместо водя-
ных дает ряд существенных преимуществ: сокращение площади, зани-
маемой ТЭС, из-за отсутствия системы технического водоснабжения; 
уменьшение затрат и сроков строительства ТЭС; независимость распо-
ложения ТЭС от источника водоснабжения; улучшение экологической 
обстановки в районе расположения ТЭС. Главной проблемой примене-
ния ВК является то, что они имеют большие габариты при работе тур-
бин ТЭС на водяном паре. 
Одним из способов снижения этой проблемы является использова-
ние в цилиндре низкого давления турбин не водяного пара, а низкоки-
пящих веществ (НКВ), пар которых имеет значительно большую плот-
ность, чем водяной. При этом ВК будет надежно работать при отрица-
тельных температурах в зимнее время года, что позволяет повысить 
КПД цикла за счет снижения температуры отвода теплоты. 
Для исследования работы ВК на НКВ на основе методик, описан-
ных в [1, 2], была разработана математическая модель, которая пред-
ставляет систему уравнений, позволяющих по заданным геометриче-
ским характеристикам теплообменной поверхности и режимным пара-
метрам конденсируемого вещества и охлаждающего воздуха определить 
